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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2018

EQUIPOS Y COMPONENTES
E] Programadn@ Realizado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oect Nov Dic
DESCRIPCION | MANTEMIMIENTO | COMPONENTE?AREA [1]2]3T4]1]ea]4[1T2] 3[4 1T2]3]4]1]2]aT4]1]e]a]4[1]2]3]4 1]2?3[4 tfefal4[1]e]a]4[1T2]3]4]1]2]53T¢
Inspecciony Bateria _l P P
EQUIFD mantenimiento de Motor Aceite P P
CONTRA de Combustion Interna Combustible P P
INCERDIOS Inspeceiony Lubricacion
mantenimiento de Motor P P
Inspeceidny Trincheras R
i Islas R
TUBERIAS mantenimiento de "
Tuberias Bed Contra Incer?dlos R P
Sist. Almacenamiento R P
. Anden R
CENTRODE Inspe:cc‘non y Centro de Carga ’ [ ’ ’
CARGA mantenimiento d'e Patio (Luminarias) P P ]
Instalaciones Electricas N y
Equipo Vs Incendio P P
Tuberia R P
Prevencion y Control de Soportes R P
la Corrosion Tanque almacenamiento P
Estructuras P
RECIPIENTE DE Mtto. Dbr} Civil Soporte; _ R P
ALMACENAMIE Inspe:cc':lon y Retomt? d'e Liquido P P
NTO mantenimiento de Liquido P P
Tuberias Yapor P P
Inspecciony SV21014 R P
mantenimiento de $v22028 B P
vilvulas SY2203C P P
SV2204D P P
Aceite yFiltros Carter R P
COMPRESOR Ajuste Bandas R P
Lubricacion Poleas R P
Corrosion y Pintura E:::g:fra P B P B
BOMBA Ajuste Bandas R P
Lubricacion Poleas P P
Garzas P P
Inspeccion Yisual e Isla Recepcion 1 P P
MANGUERAS Hidrostatica de slaRecepcidn 4 Suministro 2 P P
Mangueras de Isla Recep 2 e isla suminit 3 P P
transferencia Islas Suministro 4 P P
Isla Carburacion 5 P P
Estructura Trincheras R
Limite de Predio MalezalPinturalEscombro R
Zona de Patios R P
Mantenimiento Zona de Almacenamiento [ P
de Predio de Superficies Entradas/Salidas P P
Sistema Anden P P
Tuberias P P
Soportes Trincheras P P
Garzas P P
Valvulas y tuberias R
Verificacion Equipo de rotacion mecanico R
Sistema electrico R
anual, de . N : .
sequridady Reactivos Consideraciones presion R
control de riesgo Fugas de gas LPA P
Atencion emergencias P
ocumentacion y capacitacion P




